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Hinweis:  Zu jedem Hilti Brandschutzsystem das entsprechende Beipackset und für jede Abschottung ein Ausführungsschild bestellen. 
Bitte für die Montage die Montageanleitung und die darin enthaltenen Verarbeitungshinweise beachten!

S90 S30

Brandschutzstein CFS-BL P

Anwendungen
 � Abschottung von Kabeln, Kabelbündel max. Ø 100 mm  

und Kabeltrassen aller Art und Durchmesser
 � Abschottung von Hohlleiterkabeln (Koaxialkabel) bis Ø 59,9 mm
 � Abschottung von Elektroleerrohren bis Ø 50 mm,  

gebündelt bis Ø 100 mm (Bündeldurchmesser)
 � Abschottung von nichtbrennbaren Rohren aus Stahl,  

Edelstahl, Guss bis Ø 168,3 mm, Kupferrohre bis Ø 88,9 mm  
und Kupferrohre Ø 54 mm mit Synthese-Kautschuk Isolierung

 � Abschottung von brennbaren Rohren bis Ø 160 mm  
ab Ø 75 mm mit Brandschutzbandage CP 646

 � Gemeinsame Durchführung von Kabeln, Rohren aus Stahl, Kupfer,  
Guss und Kunststoff in einem Schott

 � Optimal geeignet für stark faser- und staubempfindliche Räume und  
Örtlichkeiten mit häufig wechselnder Elektroinstallation wie in  
Rechenzentren, EDV-Räumen, Krankenhäusern, Laboratorien

 � Beispiele: Bürogebäude, Krankenhäuser, Einkaufszentren sowie  
Industriebauten, Brandwandsysteme im Trockenbau

Technische Daten

CFS-BL P
Kabel Ja
Kabelbündel bis max. Ø 100 mm
Kabeltrassen Ja
Leerrohre aus Kunststoff Ja
Leerrohre aus Stahl Ja
Hohlleiterkabel Ja
Leerrohrbündel bis max. Ø 100 mm
Temporäres Verschließen Ja
Kombiabschottung Ja
Brennbare Rohre Ø  160 mm 

(bis Ø 75 mm ohne CP 646)
Nicht brennbare Rohre Ø  168,3 mm
Kunststoffverbundrohre Ja
Nichtbrennbare Rohre mit  
brennbarer Isolation Ø

 88,9 mm (Armaflex s = 9 – 31 mm)

Feuerwiderstand in Beton 90 Min. bei Längseinbau 
30 Min. bei Quereinbau

Feuerwiderstand in Mauerwerk 90 Min. bei Längseinbau 
30 Min. bei Quereinbau

Feuerwiderstand in  
leichte Trennwand

90 Min. bei Längseinbau 
30 Min. bei Quereinbau

Mindestmaß Wandstärke 100 mm (S90) / 75 mm (S30)
Mindestmaß Deckenstärke 150 mm (S90/S30)
Mindestmaß Schottstärke 200 mm (S90) / 130 mm (S30)
Maximale Wandöffnung (B x L) 1000 x 1000 mm
Maximale Deckenöffnung 700 mm x ∞
2. Komponente CFS-FIL
Prüfung/Zulassung Z-19.15-2083, Z-19.15-2088

Vorteile
 � Kunststoffetikett kann auf dem Stein verbleiben (leichterer Einbau)
 � Besonders geeignet zur Nachbelegung von Kabeln
 � Kombinierbar mit Brandschutzschaum CP 660 (Kombischott)
 � Wirtschaftlich durch kurze Einbauzeit
 � Durchführung von Elektroleerrohren mit und ohne Belegung
 � Einfache Verarbeitung, keine Spezielwerkzeug erforderlich
 � Absolut staub- und faserfrei

Brandschutzfüllmasse CFS-FIL

Bestellbezeichnung Paketinhalt Artikelnummer

Brandschutzfüllmasse CFS-FIL 310 ml 02052899

Bestellbezeichnung Paketinhalt Artikelnummer

Brandschutzstein CFS-BL P 203 x 130 x 50 mm 02058959

Brandschutzstein CFS-BL P (20) Set beinhaltet 20 Brandschutzsteine, im Karton 02073754

Brandschutzstein CFS-BL P (360) Set beinhaltet 360 Brandschutzsteine, auf Palette 02073755
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Grundsätzliche Installationshinweise:

Folgende Maße müssen beim Einbau von  
Hilti Brandschutz steinen CFS-BL P eingehalten werden:

Produktbeschreibung:
Gebrauchsfertige Formsteine, basierend auf einem 2-komponentigen  
Polyurethanschaum mit intumeszierender (im Brandfall auf schäu - 
m en  der) Wirkung.

Erläuterung des Zulassungsbescheides:
Bei der Ausführung mit Hilti Brandschutzsteinen CFS-BL P  
ist grundsätzlich der 
Zulassungsbescheid Z-19.15-2083 (S90 Längseinbau) oder 
Zulassungsbescheid Z-19.15-2088 (S30 Quereinbau)
des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBt) maßgeblich:
•  Kombiabschottung S90
• Kombiabschottung S30
•  Für den Einbau von Hilti Brandschutzsteinen CFS-BL P in der  

leichten Trennwand sind Rahmen aus GKF-Gipsfaser- oder 
Kalziumsilikatstreifen in der Rohbauöffnung zu  installieren.  
Die Montage anleitung ist zu beachten.

Sicherheitsratschläge:
• Von Kindern fernhalten.
• EG-Sicherheitsdatenblatt anfordern und beachten.

Lagerung:
•  Nur in der Originalverpackung an einem vor Nässe  

geschützten Ort lagern.

Produktdaten: 
Brandschutzstein CFS-BL P 
Abmessungen (L/B/H): 200/130/50 mm
Verarbeitungstemperatur: > 5° C
Temperaturbeständigkeit: -15° C bis +60° C
Expansionstemperatur: 170–200° C
Expansionsrate (bei 600° C): 1:3
Baustoffklasse nach DIN 4102, T.1: B2

Brandschutzfüllmasse CFS-FIL
(bei 23° C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Inhalt der Kartusche: 310 ml
Verarbeitungstemperatur: +5° C bis +40° C
Temperaturbeständigkeit: -15° C bis +60°C
Hautbildungszeit: 15 bis 30 Minuten
Aushärtezeit: 1 mm/Tag
Baustoffklasse nach DIN 4102 T.1: B2
Lagerzeit (bei 20° C und trocken): 9 Monate
Brandschutzstein CFS-BL P und Brandschutzfüllmasse CFS-FIL  
werden von einem unabhängigen Prüfinstitut fremdüberwacht.

Verbrauchsübersicht:
Annahme: CFS-BL P ohne Kabelbelegung, dann wird CFS-FIL  
bei unregelmäßiger Bauteillaibung eingesetzt.

Massivbau + Leichte Trennwand 
[mm]

S90 S30

① Mindestdicke  
des Bauteils 
– Wand: 100 75

② – Decke: 150
Mindestdicke*  
Kombiabschottung: 200 130
Mindestabstand  
zum nächsten Schott: 100

*  Bei geringeren Wand- und Deckenstärken kann eine Aufleistung oder  
ein Rahmen aus nichtbrennbaren Bauplatten verwendet werden.

Öffnung  Kabelbelegung 

0%  10% 30% 60%

CFS-BL P CFS-FIL CFS-BL P CFS-FIL CFS-BL P CFS-FIL CFS-BL P CFS-FIL

[m2] [Stück] [Stück] [Stück] [Stück] [Stück] [Stück] [Stück] [Stück]

0,005 1 0,25 1 0,25 1 0,4 1 0,5
0,01 2 0,5 2 0,5 1 0,8 1 1,0
0,02 3 1 3 1 3 1,2 2 1,4
0,03 5 1,5 4 1,5 4 1,8 2 2,0
0,04 6 2 6 2 5 2,2 3 2,5
0,05 8 2 7 2 6 2,4 4 2,8
0,1 15 3 14 3 11 3,5 7 3,6
0,2 31 3 28 3 22 3,7 13 3,9
0,3 47 4 42 4 33 4,2 19 4,4
0,4 62 4 56 4 43 4,6 25 4,8
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Installationshinweise für die Kabelabschottung:

Kabelabschottung inkl. Leerrohre S90 / S30 
•  Durch die Kabelabschottung dürfen Elektrokabel und -leitungen  

aller Arten (auch Lichtwellenleiter) hindurchgeführt werden.  
Die Größe des Außendurchmessers des einzelnen Kabels ist  
nicht begrenzt.

•  Kabel und Kabeltragekonstruktionen müssen nach den allgemeinen 
Normen der Elektrotechnik und insbesondere DIN VDE 0100 Teil 
520 A1 verlegt und befestigt werden.

•  Durch das Schott dürfen fest verschnürte Kabelbündel  
Ø ≤ 100 mm (Einzelkabeldurchmesser ≤ 21 mm) hindurchgeführt 
werden. Die Zwickel müssen nicht mit CFS-FIL ausgefüllt werden.

•  Durch das Schott dürfen Hohlleiterkabel (Koaxialkabel) bis  
Ø ≤ 59,9 mm geführt werden. Diese sind beidseitig der Schottung 
150 mm mit CP 673 zu beschichten.

•  Leerrohre, d. h. alle Kunststoff- und Stahlrohre nach  
DIN EN 61386-21, DIN EN 61386-22 bis DN 50 mit und  
ohne Belegung, dürfen durch die Abschottung hindurch- 
geführt werden. 

  Diese sind grund sätzlich an den Enden rauchgasdicht mit  
CFS-FIL, CP 606 oder CP 601S 2 cm tief zu verschließen.

• Leerrohrbündel Ø ≤ 100 mm (Einzelrohr Ø ≤ 50 mm) 
  Bei der Durchführung von Leerrohrbündeln, müssen diese  

im Bereich der Formteile mit CFS-FIL bestrichen werden.  
Die Leerrohre dürfen auch durchgehend über mehrere Etagen  
verlegt sein.

Kombination mit Brandschutzschaum CP 660 und CP 620 (S90)
•  Bei Kabeldurchführungen S90 in mittleren bis größeren Öffnungen  

ist häufig die Kombination von Brandschutzschaum CP 660 und 
CP 620 und Brandschutzsteinen CFS-BL P sinnvoll. Sie erreichen 
so eine schnelle Installation und optimale Nachbelegbarkeit.
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Massivbau + Leichte Trennwand 
[mm]

S90 / S30

Maximale Schottgröße
③ – Wand Breite: 1000
④ – Wand Höhe: 1000

– Decke Breite: 700
– Decke Höhe: unbegrenzt

⑤ Mindestabstand
–  Kabel/-trasse  

zur Bauteillaibung: 0

–  Kabeltrassen  
untereinander: 0

–  Kabel zur nächsten  
Kabeltrasse: 0

–  Leerrohr/-bündel 
zu Bauteillaibung: 50

–  Leerrohr/-bündel 
zu Kabel/-trasse: 50

⑥ –  Leerrohre  
untereinander: 0

–  Leerrohrbündel zu  
Leerrohrbündel: 50

–  Koaxialkabel generell: 50
Maximale  
Kabelbelegung:  
(in % der Öffnungsgröße)

60

Massivbau + Leichte Trennwand  
[mm]

CP 660 / CP 620 im Bereich der 
Kabeldurchführungen
Max. Größe der Felder: 400 x 400
Abstand der Felder zueinander: 100
CP 660 / CP 620 im Bereich 
der Schottabschlüsse (Stein zu 
Laibung)
Max. Fugenbreite: 15 – 60
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Installationshinweise für die Rohrabschottung:

Nichtbrennbare Rohre S90 / S30

•  An den Rohren müssen ggf. Streckenisolierungen aus Mineral   - 
faser matten oder Mineralfaserschalen angebracht werden, die  
nach DIN 4102-A1 als nichtbrennbar eingestuft sind  
(Schmelzpunkt über 1000° C). 

•  Nicht brennbare Rohre ≤ Ø 63 mm aus Stahl, Edelstahl,  
Guss müssen nicht isoliert werden.

•  Die Isolierung muss je nach Rohrdurchmesser eine Dicke  
zwischen 20 und 40 mm aufweisen und kann wahl weise  
durch die Schottung hindurchgeführt werden oder an der 
Schottoberfläche angrenzen.

•  Alternativ: durchgehende Rohrisolierungen aus Synthesekautschuk 
(Armaflex) bis zu einer Dicke von 31 mm.

Massivbau + Leichte Trennwand 
[mm]

Nichtbrennbare Rohre S90 / S30

Maximale Schottgröße
③ – Wand Breite: 1000
④ – Wand Höhe: 1000
③ – Decke Breite: 700
④ – Decke Länge: unbegrenzt
⑤ Mindestabstand

–  Rohre zur  
Bauteillaibung: 50

– Rohre untereinander: 50
Maximale Belegung:  
(in % der Öffnungsgröße)

60

Rohrtypen Isolierungsmaterial nichtbrennbar  
nach DIN 4102-A1

Isolierlänge je Seite

[Wand/Decke] [Mineralfasermatten/-schalen] [mm]

Stahl, 
Edelstahl, 
Guss

 dA: ≤ 63  
 s: 1,2 – 14,2 

Länge: ≥ 0

 dA: 63,5 – 88,9  
 s: 1,5 – 14,2 

Länge: ≥ 600
(Isolierstärke ≥ 30)

 dA: 89 – 168,3  
 s: 1,5 – 14,2

Länge: ≥ 600
(Isolierstärke ≥ 40)

Kupfer  dA: 0 – 88,9  
 s: 2,0 – 14,2

Länge: ≥ 800  
(Isolierstärke ≥ 30)

Rohrtypen Isolierungsmaterial aus Synthesekautschuk 
Dicke 9-31 mm

Isolierlänge je Seite

[Wand/Decke] [AF/SH-Armaflex] [mm]

Stahl, 
Edelstahl, 
Guss

 dA: ≥ 0 – 88,9  
 s: 1,5 – 14,0

Länge: ≥ 800

Kupfer  dA: ≤ 54,0 Länge: ≥ 800

Rohrisolierungen:
Mineralfasermatte bzw.  
Mineralfaserschale

Rohdichte 
[kg/m3]

Verwendbarkeits- 
nachweis

"ROCKWOOL Lapinus Rohrschale 800" 
Firma Rockwool Lapinus Productie B.V.,  
6045 JG Roermond

90 – 115 Z-23.14-1114

"ROCKWOOL Lapinus Rohrschale 880"
Firma Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH 
45966 Gladbeck

95 – 140 P-MPA-E-02-601

"Pro Rox MW 80, RTD2", Drahtnetzmatte
Firma Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH 
45966 Gladbeck

85 P-MPA-E-99-518

"ROCKWOOL Heizungsrohrschale 835"
Firma Rockwool Lapinus Productie B.V.  
6045 JG Roermond

90 – 125 Z-23.14-1067

"Conlit 150 P" 
Firma Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH  
45966 Gladbeck

150 P-MPA-E-02-507

"Conlit 150 U" 
Firma Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH 
45966 Gladbeck

150 P-NDS04417
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Brennbare Rohre S90 / S30:
•  Bei der Abschottung von brennbaren Rohren ist ab einem 

Durchmesser von 75 mm (Rohrgruppe A-1, A-2, B-2) und 50 mm 
(Rohrgruppe B-1) zusätzlich die Bandage CP 646 1- bzw. 2-lagig 
anzubringen.

• Die Anwendung ist Bestandteil der Kombischottzulassung.
• Die Bandage ist an beiden Seiten der Schottung anzubringen.

Kunststoffverbundrohre (Rohrgruppen J – L) S90 / S30:
•  Rohre dieser Rohrgruppen können zusätzlich mit Mineralwolle nach 

DIN 4102-A1 oder Synthese-Kautschuk-Isolierungen versehen wer-
den. Keine zusätzlichen Bandagen erforderlich.

z. B.  Fusiothern-Stabi-Verbundrohr,  
Unipipe, Alpex-duo, Geberit Mepla

Massivbau + Leichte Trennwand 
[mm]

Brennbare Rohre S90 / S30

Maximale Schottgröße
③ – Wand Breite: 1000
④ – Wand Höhe: 1000
③ ④ – Decke Breite/Länge: 700 x unbegrenzt
⑤ Mindestabstand

– Rohre zur Bauteillaibung: 50
– Rohre untereinander: 50
Maximale Belegung:  
(in % der Öffnungsgröße)

60

Rohrtypen Brennbare Rohre 
[mm]

Anzahl Wicklungen  
CP 646

[Wand/Decke] S90 / S30 [mm] S90 S30

B-1 Rohre (Wand)  
(PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, DE-X, PD)  
Rohre aus mineralverstärkten Kunststoffen  
lt. Zulassung der Anlage 1

 dA: ≤ 110  dA: ≤ 50 0
 s: 2,9 – 10  dA: ≤ 75 1 2

 dA: ≤ 110 2
B-2 Rohre (Decke) 
(PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, DE-X, PD)  
Rohre aus mineralverstärkten Kunststoffen  
lt. Zulassung der Anlage 1

 dA: ≤ 110  dA: ≤ 75 0
 s: 2,9 – 10  dA: ≤ 110 2

A-1 Rohre (Wand)  
(PVC-U, HI, -C, PP)

 dA: ≤ 110  dA: ≤ 75 0
 s: 1,8 – 12,3  dA: ≤ 110 2

A-2 Rohre (Decke) 
(PVC-U, HI, -C, PP)

 dA: ≤ 160  dA: ≤ 75 0
 s: 1,8 – 12,3  dA: ≤ 110 2 3

 dA: ≤ 160 3

Sonderrohre Brennbare Rohre 
[mm]

Anzahl Wicklungen  
CP 646

Rohrgruppe C – I S90 / S30

Rehau Raupiano Plus  dA: 40 – 110

sind nach den Anlagen 
8 – 11* 

der Zulassung  
zu erstellen.
0 – 2 Lagen  
je nach Ø

 s: 1,8 – 2,7
Geberit Silent PP  dA: 50 – 110

 s: 1,8 – 3,4
Polo-Kal NG  dA: 40 – 110

 s: 1,8 – 3,4
Polo-Kal 3S  dA: 75 – 110 

Wavin Si Tech  dA: 50 – 110
 s: 1,8 – 3,4

Valsir TRIPLUS  dA: 40 – 110
 s: 1,8 – 3,4

PVDF Rohre  dA: 50 – 110
 s: 3 – 5,3

* siehe  Seite 20 – 21 (S90) bzw. Seite 41 – 42 (S30)

Rohrgruppe Aluminiumeinlage [mm]

J (PP) 150 µm
 dA: 32 – 63  dA: 16 – 63 (S30)
 s: 4,4 – 8,6

K (PE) ≤ 0,6 mm
 dA: 16 – 63
 s: 2 – 6

L (PE) ≤ 1,5 mm
 dA: 16 – 63
 s: 2 – 4,5
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Folgender Abstand zwischen den Belegungskomponenten muss  
eingehalten werden:

Installationshinweise für die Kombiabschottung:

Hinweis zur Kombischottzulassung:

Eine Schulung durch unseren Hilti Mitarbeiter berechtigt Sie zum  
Einbau eines Kombischotts und sichert Ihnen die sach gerechte Ver- 
arbeitung der Hilti Brandschutzsteine CFS-BL P. Ihr Unternehmen  
wird dann ein von Hilti zertifizierter und beim DIBt (Deutsches Institut  
für Bautechnik, Berlin) offiziell eingetragener Betrieb, der Kombi- 
schottanwendungen durchführen darf. Wenden Sie sich an Ihren  
Hilti Verkaufsberater.

Durch die Kabelabschottung S90 / S30 dürfen gleichzeitig  
folgende Belegungskomponenten hindurchgeführt werden:

• Kabel, Kabelbündel, Kabeltrassen
Kabelarten, -durchmesser: siehe 

„Installationshinweise für  
die Kabelabschottung S90“

• Nichtbrennbare Rohre
Rohrtypen, -durchmesser und 
Wandstärken: 

siehe 
„Installationshinweise für 
nichtbrennbare Rohre S90“

• Brennbare Rohre
Rohrtypen, -durchmesser und 
Wandstärken: 

siehe 
„Installationshinweise für 
brennbare Rohre S90“

Massivbau + Leichte Trennwand 
[mm]

Kombischott S90 S90 / S30

Maximale Schottgröße
– Wand Breite (Höhe): 1000
– Wand Höhe (Breite): 1000
– Decke Breite/Höhe: 700 x unbegrenzt
Mindestabstand

① –  Brennbares/ 
nichtbrennbares Rohr: 50

② –  Kabel/-trasse / brennbares Rohr: 50
③ –  Kabel/-trasse /  

nichtbrennbares Rohr: 50
④ – Kabel/-trasse / Kabel/-trasse: 0
⑤ – Zwischen den Rohren: 50

–  Koaxialkabel generell: 50
Maximale Belegung  
von Rohren/Kabeln:  
(in % der Öffnungsgröße)

60
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•  Beim Deckenschott sind die Bereiche ohne Installation  
(Länge > 500 mm) mit einer Stahlschiene z. B. MQ 41, gegen 
Belastung, zu sichern.

•  Bei geringeren Wand- und Deckenstärken kann eine Aufleistung 
oder ein Rahmen aus nichtbrennbaren Bauplatten verwendet  
werden.

•  Zur einfacheren Verarbeitung kann CFS-FIL mit Hilfe eines  
Pinsels und vor Eintritt der Hautbildung mit Wasser geglättet  
werden.

Nachinstallation von Kabeln:
•  Stein aus dem Schott herausnehmen und entsprechend  

zuschneiden (erforderliche Aussparung).
•  Kabel einlegen und Stein wieder zulassungsgerecht einbauen, 

Zwickel mit CFS-FIL ausfüllen.
•  Einzelne Kabel können durch die Fugen zwischen den Steinen 

gezogen werden, ebenso kann ein Loch in den Stein gebohrt  
werden.

Ausführungsschild:
•  Gemäß Zulassungsbescheid muss die Abschottung mit einem 

Ausführungsschild dauerhaft gekennzeichnet werden.
•  Ausführungsschild beschriften und neben der Abschottung  

sichtbar befestigen.
•  Übereinstimmungsbestätigung ausfüllen und auf Verlangen  

der zuständigen Stelle aushändigen.

Nicht zu verwenden:
•  In Nassräumen oder im Außenbereich mit unmittelbaren  

Witterungseinflüssen und UV-Einstrahlung (nur mit zusätzlicher 
Silikonbeschichtung).

Durchführung:
• Öffnung reinigen.

Einbau der Brandschutzsteine CFS-BL P:
a)  Ohne Kabelbelegung (temporärer Brandschutz): 
• Brandschutzsteine strammsitzend einbauen.
b)  Mit Kabelbelegung (permanenter Brandschutz): 
•  Brandschutzsteine mit einem Messer der Kabelbelegung  

entsprechend zuschneiden. Steine strammsitzend einbauen.
•  Kabelzwischenräume, Zwickel und Fugen mit Brandschutz-

füllmasse CFS-FIL 20 mm tief ausfüllen.
c)  Zusätzlich beim Einbau in der leichten Trennwand/ 

Bauteildicke < 200 mm:
•   Einbau von Brandschutzsteinen in Kombination mit Einbaurahmen: 

nichtbrennbare Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalzium silikat-
streifen ≥ 20 mm Dicke) zuschneiden und so in die Rohbau öffnung 
einsetzen, dass ein umlaufender Rahmen gebildet werden kann. 
Die Breite der Bauplatten entspricht der geforderten Schottdicke.

   Fugen zwischen Bauplatten und Bauteillaibung sind mit  
mineralischem Mörtel, Gipsspachtel oder CFS-FIL von jeder 
Wandseite bzw. von der Deckenunterseite her mind. 2 cm tief  
auszufüllen.

Hinweis:
•  Das Etikett darf auf dem Stein verbleiben. Es erleichtert den 

Einbau der letzten Steinreihe (umgedreht Etikett auf Etikett  
einbauen).

•  Die Brandschutzsteine dürfen für den Einbau bei S90 nur längs in 
Durchführungsrichtung eingebaut und in der  Breite zugeschnitten, 
nicht aber in der Länge gekürzt werden.

•  Für den Einbau bei S30 ist eine Querinstallation zur Durch- 
führungs richtung zugelassen. Die Brandschutzsteine können  
in der Länge, nicht aber in der Breite angepasst werden.

•  Die durchgeführten Installationen müssen beidseitig der Wand 
durch geeignete Halterungen (in den wesentlichen Teilen nicht 
brennbar) befestigt werden. Abstand zur Schottung ≤ 25 cm.  
Die Halterungen sind mit geeigneten Dübel zu befestigen  
(z. B. Schraubanker HUS, Durchsteckanker HST)

* mit umlaufendem Rahmen

c)  Leichte Trennwand/ 
Bauteildicke < 200 mm:* 
 umlaufenden Rahmen in  
Rohbauöffnung installieren, 
Fugen verschließen.

Ausführungsschild  
anbringen.

Durchführung reinigen.

Verarbeitungshinweise für CFS-BL P:

Steine einbauen. 
Kunststoffetikett darf  
auf dem Stein bleiben.

Zwickel mit Brandschutz- 
füllmasse CFS-Fil  
20 mm tief ausfüllen.

a)  Ohne Kabelbelegung: 
Steine einbauen.

b)  Mit Kabelbelegung: 
Steine zuschneiden.
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Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.  Kundenservice 0800-8885522

Hilti Deutschland AG | Hiltistraße 2 | 86916 Kaufering | T 0800-888 55 22 | F 0800-888 55 23 | www.hilti.de
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